
OCENA JAKO ŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
W GMINIE ŻNIN W OKRESIE  I – VI 2010r. 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

wodociągu 

Liczba ludności 
zaopatrywanej 

w wodę 

Ocena jakości wody pod 
względem 

fizykochemicznym i 
mikrobiologicznym 

Postępowanie 
administracyjne, 

działania naprawcze 

1. 
Żnin, ul. Mickiewicza 
ZWiK „WIK” Żnin 

12490 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żnin - Góra 
ZWiK „WIK” Żnin 

2260 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

W okresie 12.10.2009r.-
05.05.2010r. warunkowa 
przydatność wody do 
spożycia. W dwóch 
próbkach wody pobranych 
do badania w stacji 
uzdatniania wody, w 
październiku 2009r. 
stwierdzono przekroczenie 
najwyższej dopuszczalnej 
wartości manganu – 0,16 i 
0,245 mg/l1. Wydano 
decyzję nakazującą 
zapewnienie odbiorcom 
wody o jakości zgodnej z 
obowiązującymi 
przepisami, w terminie do 
28.02.b.r. Na wniosek 
właściciela urządzenia w 
dniu 26.02. termin 
wykonania obowiązku 
decyzji został przedłużony 
do 30.04. Wyniki badań 
wody pobranej do badania 
w dniu 05.05. odpowiadały 
normom w zakresie 
zawartości manganu. 

3. 
Białożewin 
ZWiK „WIK” Żnin 

1600 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

 

4. 
Jadowniki 
ZWiK „WIK” Żnin 

920 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

 

5. 

 
Wilczkowo 
ZWiK „WIK” Żnin 860 

Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

Warunkowa przydatność 
wody w okresie 8-24.02. z 
uwagi na przekroczenie 
normatywnych wartości: 
Manganu – 0,091 mg/l, 
Amonowego jonu – 0,693 
mg/l2 

6. 
Gorzyce 
ZWiK „WIK” Żnin 

1670 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

 

7. 
Cerekwica 
„CERPLON” Sp. z o.o. 
Cerekwica 

2350 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

 

8. 

 
 
 
Przedsiębiorstwo Rolno-
Przetwórcze „BRZYSKO-
ROL” Spółka z o.o. 
Brzyskorzystewko 
 

770 
Woda warunkowo nadaje 

się do spożycia przez 
ludzi 

Od lipca 2009r. zwiększona 
zawartość manganu w 
wodzie – 0,13mg/l. Z 
uwagi na powyższe wydano 
decyzję nakazującą 
zapewnienie odbiorcom 
wody o jakości 
odpowiadającej 
obowiązującym normom, z 
terminem do 30 
października 2009r. Na 
wniosek właściciela 
wodociągu przedłużono 
termin wykonania nakazu 
do 31 lipca 2010r. 

                                                 
1 Najwyższa dopuszczalna wartość – 0,05 mg/l 
2 Najwyższa dopuszczalna wartość – 0,5 mg/l 



 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrylewo 
RSP 

150 
Woda warunkowo nadaje 

się do spożycia przez 
ludzi 

Od grudnia 2009r. 
zwiększona zawartość 
manganu w wodzie – 0,094 
mg/l. Wydano decyzję 
nakazującą zapewnić 
odbiorcom dobrą jakość 
wody, w terminie do 10 
marca 2010r., której 
obowiązki zostały 
wykonane. Następnie w 
próbkach wody pobranej do 
badania w dniu 
05.05.2010r. stwierdzono 
przekroczenie norm 
manganu, tj.:  
Stacja uzdatniania wody 
(woda uzdatniona, 
podawana do sieci) – 0,33 
mg/l, 
Sieć wodociągowa – 0,35 
mg/l. 
Z uwagi na powyższe 
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Żninie w dniu 15.06. wydał 
decyzję z terminem 
wykonania do 10.08. 

10. 
 
KSC Toruń 
Cukrownia Żnin 

120 
Woda nadaje się do 
spożycia przez ludzi 

 

 
Oceny przydatności wody do spożycia dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 

 


