PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ZNINIE

88-400 Znin, ul. Mickiewicza 24 Wwww.psseznin.pl
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132 e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Znin, dnia 12 CZE. 2019
Znak sprawy:
N.HK-5210-5-126/19

DECYZJA Nr 139/19

Na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7
czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity:
Dz. U. 22018 r. poz. 1152 z pézn.zm.), oraz w zwigzku z § 21 ust. ] pkt 3, § 21 ust. 3 pkt 3 lit a. oraz § 21
ust 6 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu sig ze Sprawozdaniem z badan wody nr
4648/05/2019/M/3 pobranej do badai ze stacji uzdatniania wody Wodociaggu Biatozewin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie

stwierdza
warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia z Wodociggu Bialozewin, gm. Znin z powodu
przekroczenia warto$ci parametrycznej ogolnej liczby mikroorganizméw w temp. 22¢

Woda pobierana bezpoérednio z kranu nadaje si¢ do spozycia po przegotowaniu.
Zaleca sie jej przegotowanie do przygotowywania potraw, przemywania otwartych zranien oraz do
mycia zgbow, natomiast moze by¢ uzywana do celéw gospodarczo-sanitarnych i higienicznych

i nakazuje
Zarzadzajacemu Wodociggiem: Zakladowi Wodociggow i Kanalizacji »WiK” Sp. z o.0.
w Zninie ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Znin

1. Zapewni¢ wodg o jako$ci spetniajacej wymagania okreslone w czeécei C tabeli 1. Ip. 2 zalgcznika
nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie ogdlnej liczby
mikroorganizmow w temperaturze 220,

2. Przedstawi¢ Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zninie wyniki kontrolnych
badain jakosci wody uzdatnionej, podawanej do sieci (ze stacji uzdatniania wody).

3. Na biezaco informowaé konsumentow o zaistniate] sytuacji.

Obowiazki wymienione w pkt 1 i 2 Decyzji wykonaé w terminie do 11 lipca 2019 roku.
UZASADNIENIE
Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania z badan wody realizowanych w ramach wewngtrznej kontroli
jakosci wody, stwierdzono przekroczenie parametrycznej wartosci  ogolnej liczby mikroorganizmow
w temperaturze 22°C tj:
o >300jtk/1ml - Sprawozdanie z badan nr 4648/05/2019/M/3 z dnia 07.06.2019 r. (stacja uzdatniania

wody, woda uzdatniona, podawana do sieci).

Stronalz2



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczalna warto$¢ parametryczna
w/w wskaznika -,,bez nieprawidtowych zmian”, przy czym zaleca si¢ aby ogdlna liczba mikroorganizmow
w temperaturze 22°C nie przekraczata: 100jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe]
i1 200jtk/I1ml w kranie u konsumenta.

W zwiazku z powyzszym jako$é wody nie odpowiada wymaganiom okreslonym w czgsci C tabeli 1 Ip.2
zalacznika nr | do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Bakterie oznaczane w temperaturze 22°C to naturalne organizmy wystgpujagce w wodach i glebie. Przyjmuje
sie, ze jezeli wystepuja licznie woéwczas sg wskaznikiem zanieczyszczenia organicznego. Sa to organizmy
psychrofilne, ging ponizej temperatury 0°C i powyzej 30°C, najlepiej rozwijaja si¢ w temperaturze 15°C.
Dla ludzi drobnoustroje te nie stanowia powaznego zagrozenia, gdyz nie przezywajg w ludzkim ciele,
2 uwagi na wyzsza temperature ciata. Jednakze mogg stanowi¢ zagrozenie dla niemowlat i malych dzieci
oraz 0s6b o obnizonej odpornosci i dlatego wskazane jest uzywanie wody do spozycia po przegotowaniu.
Zaleca sie je] przegotowanie do przygotowywania potraw, przemywania otwartych zranieh oraz _do mycia
zebdw, natomiast moze by¢ uzywana do celéw gospodarczo-sanitarnych i higienicznych.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie po zapoznaniu si¢ z przedstawionymi przez
zarzadzajgcego wodociggiem dziataniami naprawczymi okreslonymi w pismie z dnia 10 czerwca 2019 r,,
ktére polegaja na phukaniu urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, uznat iz termin do 30 dni
jest wystarczajacym do osiagnigcia wasciwej jakosci wody zgodnej z wyzej cytowanym Rozporzadzeniem.

Wodociag Biatozewin zaopatruje w wodg ok. 1784 osoby, woda dostarczana jest do nastgpujgcych
miejscowosci: Biatozewin, Podgérzyn, Rydlewo, Skarbienice, Wenecja, Znin ul. Brzozowa, Graniczna,
Debowa, Stroma, Gnieznienska od stadionu w strong Biatozewina.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie postanowit jak ‘

w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej Decyzji stuzy stronie odwotanie do Paiistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszezy. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zninie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Decyzji.

Jednoczesnie na podst. art. 127a kpa Strona moze zrzec sig prawa do odwolania. Z dniem zrzeczenia sig
prawa do odwolania Decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Oznacza to brak mozliwosci zaskarzenia
Decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego.

W przypadku niewykonania obowiazkéw wynikajacych z Decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczgte
postepowanie egzekucyjne.

Otrzymujg: za potwierdzeniem odbioru + droga elektroniczng

. Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0.0.
ul, Mickiewicza 22a, 88-400 Znin
<sekretariat@wikznin.pl>

2. Burmistrz Znina

ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

<kontakt@gminaznin.pl>

ala

(5]

Do wiadomosci:

1. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zninie
ul. Nowa 4, 88-400 Znin

<znin.piw@wetgiw.gov.pl> PARN [ e
VMO WOV Y FOYWIA TOWY

INSPEXKTOR SANI RNY
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ZNINIE

88-400 Znin, ul. Mickiewicza 24 www.psseznin.pl
tel. 52 30 31 135, tel/fax 5230 31 132 e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Znin, 12 czerwca 2019 roku

Znak sprawy:
N.HK-5210-5-126/19

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ww Zninie na podstawie § 26
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) oraz w zwigzku ze stwierdzeniem
warunkowej przydatnosci wody do spozycia z Wodociagu Biatozewin, gm. Znin, w zalaczeniu
przesyla komunikat dotyczacy powyzszego. Prosze o rozpowszechnienie komunikatu w sposéb
umozliwiajacy bezzwloczne zapoznanie sie z nim konsumentéw z obszaru zaopatrzenia w wode
Wodociagu. Wodocigg zaopatruje w wode nastepujgce miejscowosci: Biatozewin, Podgérzyn,
Rydlewo, Skabienice, Wenecja, Znin ul. Brzozowa, Graniczna, Debowa, Stroma, Gniezniefiska od stadionu
w strone Biatozewina.

Zatacznik: Komunikat Nr 15/W/2019 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie
z dnia 12 czerwca 2019 roku.

Prosze o potwierdzenie odbioru.

Otrzymujg drogq elektroniczng:

1. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ,, WiK” Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Znin
<sekretariat@wikznin.pl>

2. Burmistrz Znina

ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

<kontakt@gminaznin.pl>

a/a
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KOMUNIKAT Nr 15/W/2019
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

Na podstawie Sprawozdania z badanf wody 4648/05/2019/M/3 realizowanych w ramach
wewnetrznej kontroli jakosci wody ze stacji uzdatniania wody Wodociggu w Biatozewinie,
gm. Znin 1 w zwigzku ze stwierdzeniem przekroczenia parametryczne; wartosci ogélnej liczby
mikroorganizméw w temperaturze 22°C

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie
stwierdzil

warunkowa przydatnos$¢ wody do spozycia.

Woda pobierana bezposrednio z kranu nadaje si¢ do spozycia po przegotowaniu.

Zaleca si¢ jej przegotowanie do przygotowywania potraw, przemywania otwartych
zranieii oraz do mycia z¢béw, natomiast moze by¢ uzywana do celow gospodarczo-
sanitarnych i higienicznych.

Wodociag Biatozewin zaopatruje w wode ok. 1784 osoby, dostarczajac wode do miejscowosci
Biatozewin, Podgorzyn, Rydlewo, Skarbienice, Wenecja, Znin ul. Brzozowa, Graniczna, Debowa,
Stroma, Gniezniefiska od stadionu w strong Biatozewina.

Po otrzymaniu wynikéw kolejnych badan wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zninie bedzie przekazywat aktualne komunikaty.
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